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Autoritatea contractanta 

Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" Galati, str. Mihai Bravu Nr.l6, cod 800208, CUI 
3553285, cont deschis la Trezoreria Municipiului Galati. 

Obiectivul achizitiei: 

Obiectul prezentului caiet de sarcini 11 constituie achizitia ,Reparatii capitale instalatii 
incalzire ~i centrala termica", detinute de Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" Galati. 

Nr. Denumire serviciu Caracteristici tehnice Cod CPV Valoare estimata 
crt. lei fara TVA 

1 Reparatii capitale - reparatii capitale a 2 buc. 5o:t~ oooo~ 58823 
instalatii incalzire ~1 

centrale tennice - marc a 

centrala termica VAILLANT; model 
ECOCRAFT; tip. VKK 
2806/3; putere 280kw 

TOTAL 58823 

Conditii privind livrarea: 
Serviciile se vor presta la sediul Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia", din strada Mihai 

Bravu nr.16, Galati. 

Termen de livrare: 
Prestarea serviciilor se va efectua in termen de 30 de zile de la semnarea contractului. 
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Locullivrarii: 
Sediul central al institutiei din strada Mihai Bravu nr.16, Galati. 

Condifii privind garanfia: 24 luni de la data punerii in functiune. 

Descriere lucrare 
Conform solicitfu:ii institutiei noastre din data de 03.05.2021 cu privire la diagnosticarea 

celor doua centrale furnizate la desfacerea cazanelor s-a constatat ca fiecare dintre acestea are 
dite o sectiune sparta din schimbatorul de caldura ~i prezenta unei cantitati mari de reziduri ~i 
magnetita pe instalatia existenta. 

Reparatiile capitale instalatii incalzire ~i centrala terrnica - centrala terrnica de 
incalzire pe gaz, tip VAILLANT; model ECOCRAFT; tip. VKK 280613; putere 280kw, 
existent in camera ,Centrala terrnica" constau in: 

- demontare I montare schimbator (nou) de caldura; 
- demon tat I refacut ~i montat al doilea schimbator de cal dura; 
- montat separator impuritati; 
- alte lucrari conexe: inlocuire butelie egalizare cu schimbator de caldura in placi, ce va 

asigura separarea circuitelor cazanelor fata de instalatie existenta, curatarea chirnica a 
schimbatorului de caldura refacut precum ~i a instalatiei existente ~i a tenninalelor, etc. 

Condifii de montaj: 
• Beneficiarul ~i executantul autorizat al lucrarior vor stabili competentele in executie ~i 

vor desemna persoanele autorizate care sa fie prezente pe parcursul lucrarilor, 
respectiv: 

Executant autorizat in lucrari de instalatii termohidraulice; 
Specialistul responsabil cu Service-ul cazanelor existente I Automatist; 
Executant autorizat in lucrfu:i electrice - in cazul in care sunt lucrari care 
depa~esc sfera de competenta a automati~tilor implicati in lucrare; 

• Executia va fi facuta de catre personal calificat avand instructajul de protectie a 
muncii la zi, efectuat pe categorii de Jucrari, conform legislatiei in vigoare; 

• Verificarea cazanelor ~i toate interventiile la instalatiile hidraulice ~i electrice aferente 
cazanelor se vor face obligatoriu in prezenta Specialistul responsabil cu Service-ul 
cazanelor; 

• Pentru punerea in functiune a echipamentelor, precum ~i pentru toate reglajele 
instalatiilor este responsabil serviciul de service al furnizorului de echipament ~i 

executantul autorizat allucdirilor, precum ~i un reprezentant RSVTI. 

Masuri de respectat in timpul efectuarii lucrarilor: 
• Respectarea normelor SSM in vigoare; 
• Executia va fi facuta de personal calificat avand instructajul SSM efectuat pe categorii 

de lucrari, conform metodologiei in vigoare; 
• Executia se va face sub conducerea ~i supravegherea de persoane calificate ~i care 

care au pregatirea tehnica corespunzatoare, in functie de categoria de lucdiri executate; 
• De asemenea, executantul autorizat al lucrarilor va lua orice masura care sa previna 

producerea de incendii, explozii ~i accidente, fiind direct raspunzator de acest lucru; 
• Se va proceda la evacuarea tuturor materialelor combustibile din incaperile in care se 

executa lucrari cu flacara deschisa; 
• Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator ~i va trebui sa aiba 

instructajul PSI la zi; 
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• Nu se vor depozita in spatiul centralei terrnice materiale combustibile sau alte 
materiale care nu au legatura cu centraHi. 

Materialele utilizate vor fi insotite de : 
- certificat de calitate al furnizorului, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice 

prevazute, de catre produsul respectiv ; 
- fi~e tehnice de detaliu continand cmacteristicile produsului ~i durata de viata in 

exploatare in cme se mentin aceste cmacteristici; 
- instructiuni de montme, probare, intretinere ~i exploatare a produsului ; 
- certificat de garantie indicand perioada de timp in care se asigura realizmea 

cmacteristicilor; 
- certificat de atestare a performantelor, materialelor, agregatelor ~i aparatelor emise de 

catre institute de specialitate abilitate in acest scop . 
Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda ~i 

prevederilor acestora, im cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman 
de Metrologie Legala (BRML), sa fie insotite de certificatul de atestare. 

PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR: 
• PT C9-2010 privind ,Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, 

exploatarea, verificarea tehnica ~i repararea cazanelor de apa calda ~i a cazanelor de abur de 
joasa presiune"; 

• PT Cll-2010 - sisteme de automatizare aferente centralelor termice ~i instalatiilor de 
ardere aferente cazanelor; 

• C 1- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instal mea, 
exploatarea ~i verificmea cazanelor de apa fierbinte; 

• C4- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatmea, repararea ~i 
verificarea redpientelor metalice stabile sub presiune; 

• C31- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatmea, reparmea 
~i verificarea cazanelor de abur de joasa presiune ~i a cazanelor de apa calda; 

• C37- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia ~i incercarea in vederea omologarii 
supapelor de siguranta destinate echiparii cazanelor ~i recipientelor sub presiune; 

• Se vor respecta toate standmdele de stat utile la proiectarea ~i executarea instalatiilor de 
incalzire centrala. 

Recepfia ~i verificarea 
Achizitorul me dreptul de a verifica modul de prestme a serviciilor pentru a stabili 

daca acestea respecta prescriptiile tehnice ~i normativele in vigoare. 
Receptia serviciilor se efectueaza la sfar~itullucrarii ~i se consemneaza intr-un Proces 

verbal de receptie a serviciilor. 
Plata se va efectua numai in baza facturii emise dupa semnarea Procesului verbal de 

receptie a serviciilor prestate, de catre un reprezentant al fiecmei parti, prin care se certifica 
efectuarea serviciilor. Plata serviciilor prestate se va face in termen de 15 zile lucratoare de la 
data facturarii. 

Alte cerinte: 

Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt minimale ~i obligatorii. 
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Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea ~i 
prezentarea ofertei ~i constitue ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea 
tehnica ~i financiara. 

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, care vor fi considerate ca fiind 
minimal e. 

Modalitate de intocmire a ofertei flnanciare 

Se va oferta pretul total allucrarii in baza unui Deviz Oferta. 
Propunerea financiara are caracter ferm ~i obligatoriu din punctul de vedere al 

contractului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului. 
Tarifele stabilite de ofertant nu pot fi majorate ulterior depunerii ofertei ~i vor fi 

valabile pe toata perioada de derulare a contractului. 
Plata se face cu ordin de plata in termen de maxim 15 zile lucratoare de la facturare, 

dupa semnarea fara observatii a procesului verbal de receptie. 

Perioada Contractuala va fi de 1 ( o) luna de la data semnarii contractului, cu 
posibilitate de prelungire. 

Verificat, 
~ef serviciu Resurse Umane 
Jr. Vladescu Sergiu Ionut 

t 

Avizat, 
Director adjunct 
ing. Eftimie Geota 

(&r 
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