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Autoritatea contractanta 

Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" Galati, str. Mihai Bravu Nr.16, cod 800208, CUI 
3553285, cant deschis la Trezoreria Municipiului Galati. 

Obiectivul achizitiei: 

Se intentioneaza incheierea unui contract de achizitie cu o firma specializata sa 
furnizeze servicii de verificare, reincarcare stingatoare ~i verificare hidranti exteriori si interiori 
conform prevederilor Legii 307/200, Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii 
tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 11-a- Instalatii de 
stingere", indicativ P118/2-2013 , controlul si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor., 
pentru obiectivul Biblioteca Judeteana ,V.A. Urechia" Galati. 

Nr. Denumire serviciu Caracteristici tehnice CodCPV Valoare estinata 
crt. lei fara TVA 

1 Verificare ~1 Conform lista anexata nr.2 50413200-5 3800,00 
reincarcare stingator -
verificare la 12 luni 

2. Verificare ~1 Conform lista anexata nr.l 50413200-5 2800,00 
intretinere hidranti 
interiori ~i exteriori -
verificare semestriala 

TOTAL 6600,00 



Cerinte speciale: 
Autoritatea contractanta i~i propune incheierea unui contract de furnizare servicii de verificare, 
reind1rcare stingatoare ~i verificare hidrantii exteriori si interiori, la urmatoarele locatii, cu 
specificatia case lucreaza cu publicul de luni pana vineri 9- 18; 

- Biblioteca Judeteana "V.A.Urechia" Sediul Central- str.Mihai Bravu nr.16, Galati; 
-Biblioteca Judeteana ,V.A Urechia", Filiala nr.1, Regiment 11 Siret, Club Liberty; 
- Biblioteca Judeteana ,V.A Urechia", Filiala nr.2, str. 1 Decembrie 1918 nr.25. 

Conditii privind livrarea: 
Serviciile se vor presta la sediul bibliotecii din strada Mihai Bravu nr.16 pentm verificare 
hidranti, iar stingatoarele vor fi luate in doua tran~e pentm verificare ~i incarcare. 

Termen de livrare: 
- Verificare anuala pentm stingatoare - noiembrie 2022, 
- Verificare semestriala pentm hidranti: 

• prima verificare in luna iunie 2022, 
• a doua verificare in luna noiembrie 2022. 

Conditii privind garantia: 
Termenul de garantie pentm serviciile de revizie va fi de minim 6 luni de la data efectuarii 
pentm hidranti; 
Piesele sau subansamblele achizitionate ~i care le vor inlocui pe cele defecte precum ~i 

manopera (operatiunile aferente) vor avea o perioada de garantie de minim 12 luni de la data 
receptiei serviciilor prestate. 
Termenul de garantie pentru serviciile de revizie va fi de minim 12 luni de la data efectuarii 
pentru stingatoare; 

Cerinte Minime 
Serviciile se realizeaza cu personal autorizat/specializat pentm a efectua controlul ~i verificarea 
urmatoarelor mijloace de aparare impotriva incendiilor: 

Stingatoare: 
- preluate/ridicate de la sediul beneficiarului; 
- verificate; 
- reincarcate; 
- redistribuite in locatiile autoritatii contractante - transportul acestora fiind asigurat de 
societatea prestatoare cu mijloace proprii, fara costuri suplimentare. 

Hidranti - program de verificari ~i mentenanta, semestrial, care include verificarea 
functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte: 

- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi pe intreaga 
lungime; 
- in cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuie~te imediat cu un alt furtun incercat 
la presiunea 
de lucru maxima; 
- dispozitivele de fixare sunt solide ~i nedeteriorate; 
- debitul de apa este continuu ~i suficient; 



- sistemul de derulare functioneaza u~or; 
- teava functioneaza corespunzator. 

Caracteristici tehnice 
Prestatorul va asigura verificarea rnijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor 

(hidranti interiori si exteriori), constand intr-o revizie tehnica care va fi valabila 6 luni de la 
data efectuarii. 

In cadrul reviziei tehnice se vor efectua urmatoarele operatii: 
a) Revizia hidrantilor interiori si exteriori 

- controlul etan~eitatii instalatiei de alimentare cu apa ( conducte, imbinari, armaturi, 
hidranti interiori ~i exteriori; 
- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armaturilor de pe 
traseu ~i controlarea capetelor conductelor; 
- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor ~i a armaturilor ~i a gradului de 
uzura al garniturilor aferente; 
- verificarea modului de functionare al armaturilor de inchidere (u~urinta de manevrare, 
gradul de inchidere ~i deschidere, starea garniturilor). Armaturile se vor demonta ~i se 
vor curata, iar pentru etan~eitate se folosesc gamituri noi. 

b) Dupa revizie, se vor efectua probe la instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti 
interiori si exteriori, astfel: 

- probe hidraulice de rezistenta la presiunea de proba egala cu 1,5 x presiunea de regim; 
- probe de etan~eitate a instalatiei cu aer comprimat; 
-probe de functionare care constau in umplerea instalatiei cu apa (daca este cazul) 
- asigurarea iluminatului de marcare a hidrantilor interiori prin verificarea instalatiilor 
electrice de ilurninat ~i a corpurilor de ilurninat; 
- se va verifica prezenta cheilor de deschidere/lnchidere a hidrantilor exteriori 
supraterani ~i se va completa daca e cazul; 
In urma reviziei echipamentul trebuie sa functioneze la parametrii tehnici normali, in 

conditii de siguranta. 
La revizie se vor afi~a etichetele autoadezive pentru identificarea hidrantilor interiori 

conform modelului atestat. 
Pe fiecare hidrant se va afita o eticheta autiadeziva continand numele prestatorului, data 

verificarii ~i data sacadentei. 

Termenul de executie: 
Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, incarcare, a stingatoarelor este de 
maxim 5 zile de la lansarea comenzii. 

Recepfia ~i verificarea 
l.Pentru stingatoare 
Receptia serviciilor se va face la fiecare locatie in parte de unde au fost ridicate. 
Mentionam ca ofertantul este direct raspunzator de calitatea serviciilor pres tate in cazulin care 
apare o situatie nedorita. 
La receptia loturilor de stingatoare acestea vor fi insotite de urmatoarele acte : 

- proces verbal de predare in custodie; 
- proces verbal de receptie; 
- certificat de calitate ~i garantie pentru piesele ~i materialele utilizate; 
- certificat de garantie pentu operatiile efectuate; 
- declaratie de conforrnitate. 



2. Pentru hidranti 
Receptia se efectueaza la terrninarea lucrarilor ~i se consemneaza 1ntr-un Proces verbal 

de receptie finala. 
Plata, se va efectua numai in baza facturii ernise dupa semnarea Procesului verbal de 

receptie finala, de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea 
serviciilor solicitate ~i receptia lor. Plata serviciilor prestate se va face in termen de 15 zile 
lucratoare pentru luna expirata. 

a) Probe ~i 1ncercari efectuate la instalatii, dupa revizie: 
- Probe hidraulice de rezistenta; 
- Probe de etan~eitate la conducte ~i armaturi; 
- Probe de functionare; 

b) Documente ce se 1ntocmesc pentru atestarea serviciilor pres tate: 
- Proces verbal de efectuare a 1ncercarilor; 
- Proces verbal de receptie calitativa a serviciilor; 

c) in toe mire raport de control pentru fie care locatie 

Obligatiile prestatorului 
Ofertantii vor prezenta certificarea conform Ordinului nr.87/06.04.2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii 
1mpotriva incendiilor, emisa de MAl, Centrul National pentru Securitate la Incendiu ~i 

Protectie Civila ~i vor respecta operatiunile impuse de Ordinul 138/2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, ~i scoaterea din uz a 
stingatoarelor de incendiu. 

Stingatoarele se vor 1ncarca conform normelor in vigoare respectandu-se prevederile 
Legii 307/2006 privind apararea 1mpotriva incendiilor ~i ale Ordinului nr.163 din 2007 privind 
normele generale de aparare 1mpotriva incendiilor. 

Persoana autorizata va prelua stingatoarele din locatiile mentionate in vederea 
verificarii, ~i 1ncarcarii.Stingatoarele preluate vor fi 1nlocuite temporar cu acelea~i tipuri de 
stingatoare, functionale, din stocul prestatorului, astfel !neat locatia sa ramana cu dotarea 
completa conform legilor in vigoare. 
Valabilitate de utilizare a stinmgatoarleor verificate ~i reincarcate - 12 luni. 

Prestatorul are obligatia pastrarii ~i 1ntretinerii corespunzatoare a spatiilor, bunurilor ~i 
dotarilor puse la dispozitie de beneficiar. 

Prestarea serviciilor de revizii se va face in maxim 2 saptamani de la semnarea 
contractului de prestari (in cazulin care nu sunt necesare 1nlocuiri de piese care nu se gasesc 
uzual pe stoc): 

Serviciile de revizii care necesita 1nlocuirea de piese vor fi prestate in maxim 2 
saptamani de la data accepUirii devizului de catre autoritatea contractanta. 

Pe toata perioada derularii contractului personalul prestatorului ce desfa~oara activitati 
in cadrul Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia", va respecta normele de securitate ~i sanatate in 
munca ~i situatii de urgenta. 

Prestatorul va supune avizarii de catre achizitor orice interventie ~i va lirnita la minim 
orice 1ntrerupere in functionarea instalatiilor de stingerea a incendiilor. 

Aparatura necesara prestarii serviciilor precum ~i materialele consumabile folosite in 
vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind indus in valoarea 
ofertei. 

Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa solicite 
remedierea in eel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare. 

Documente necesare pentru participare: 



Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comeqului sau echivalent, 
din care sa rezulte obiectul de activitate. 

Societatea sa detina autorizatie emisa de ISU necesara efectuarii lucrarilor de instalare 
~i intretinere a sistemelor ~i instalatiilor de limitare ~i stingere a incendiilor. 

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu: 

Pretul se va exprima in: - lei/verificare/hidrant interior fara TV A 
- lei/verificare/hidrant exterior fara TV A ; 
- lei/tip de stingator fara TV A; 

Propunerea financiara are caracter ferm ~i obligatoriu din punctul de vedere al 
contractului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului. 

Plata se face cu ordin de plata in termen de maxim 15 zile lucratoare de la facturare, 
dupa semnarea fara observatii a procesului verbal de receptie a perioadei din luna ce face 
obiectul platii. 

Durata contractului - pana la 31.12.2022, respectiv 7 luni de la data semnarii 
contractului. 

Baza legaHi 

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
- OMAI nr. 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor; 
- OMAI nr.87 /2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza 
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor; 
- OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 
reincarcarea, repararea, ~i scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu. 
-Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a 11-a- Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, controlul 
si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor 

Avizat, 
Director adjunct Eftiv · 

~ef Serviciu RUASOM 
Vladescu Sel iu Ionut 

y 
Intocmit, 

Bib;t:ccar 
Nisto ~u Cecilia 



Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini 

Dotarea cu hidranti interiori ~i exteriori 
ai Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia" Galati 

Verificate conform Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a- Instalatii de stingere", indicativ 
P118/2-2013, controlul si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor- NOIEMBRIE 
2021 

Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

Denurnire obiectiv I adresa Numar 
interiori 

Corp A biblioteca - sediu central, str. 3 
Mihai Bravu, nr.16 

Corp B depozit carte- sediu central, str. 8 
Mihai Bravu, nr. 16 

Sediu central - curte, str. Mihai Bravu -

nr.16 

lntocmit, 
Cadru~n~c PSI 
Nistorenc~cilia 

Cadru Tehnic PSI 

electrician GCJ;): Cristian 

hidranti Numar hidranti 
exteriori 

-

-

3 



• 

Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini 

Dotarea cu stingatoare 
a Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia" Galati 

Nr. Demunire 
crt. 

1 Stingator 02 

2 Stingator 05 

3 Stingator P3 

4 S tin gator P6 

5 Stingator SM6 

6 Stingator P50 

Perioada expirarii Serviciul 

Noiembrie 2022 Verificare I incarcare 

Noiembrie 2022 Verificare I indircare 

Noiembrie 2022 Verificare I incarcare 

Noiembrie 2022 Verificare I incarcare 

N oiembrie 2022 V erificare I inciircare 

Noiembrie 2022 V erificare I inc arc are 

i tocrnit, 
Cadru ehnic PSI 

Cadru Tehnic PSI 
electrician Garlescu Cristian 

QJ-

Nr. bucati 

24 

4 

3 

30 

13 

2 


